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Dokumentenart

&EAA Deckblatt
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&CAD CAD
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&EMA Verbindungsliste
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=SB scalebloc
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-X
D

13
-X

D
14

-X
D

15

Steuerungsleitung
zum Kunden
(Belegung

in Montageanleitung)

Falls kein externer NA-Schutz
angeschlossen, Klemmen

2 auf 7; 5 auf 8;1 auf 3
brücken

(gestrichelte Linien) 

Steuerungsleitung
zum nachfolgenden

scalebloc

-XD15:1 - -XD14:1
-XD15:2 - -XD14:2
-XD15:3 - -XD14:3
-XD15:4 - -XD14:4

Falls kein externer Not-Aus
angeschlossen, Klemmen

1 auf 4 und 2 auf 3 brücken
(gestrichelte Linien) 

-X
D

16
-X

D
31

-X
D

3Für die Versorgung 
der DIs kann der 24 V Steckplatz

 an -XD3:6 genutzt werden

-XD14:5:
DI für den Netzbildenden Betrieb (NBB).

Sobald der Kontakt nicht mehr
anliegt, wird das Inselnetz 

heruntergefahren.

-XD15

-XD14

-XD13

-XD3

-XD16

-XD31

Kundenseitiger Schaltkontakt
für den Netzbildenden Betrieb

-5GB1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

8
7

8
7

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BU
BUWH

RD

BK

RD
BK

RD

BK

24V_INV / 4.6.4

0V_INV / 4.6.4

24V_BMS / 5.4

0V_BMS / 5.4

24V_FAN / 5.3

0V_FAN / 5.3

24V_MBMS / 5.4

0V_MBMS / 5.4

L1_STECK / 9.0

N_STECK / 9.0

PE_STECK / 9.1

L1_KLIMA / 3.6

N_KLIMA / 3.6

PE_KLIMA / 3.7

PT_O1 / 9.4

PT_O2 / 9.5

PT_M1 / 9.6

PT_M2 / 9.6

TUKO_1 / 9.2

TUKO_2 / 9.3

DS_KL_1 / 3.8

DS_KL_2 / 3.8

RM_1 / 8.1

RM_2 / 8.1

RM_3 / 8.2

SG_1 / 8.4

SG_2 / 8.4

SG_3 / 8.5

PTRH_24V / 9.6

PTRH_0V / 9.7

PTRH_T / 9.8

PTRH_RH / 9.7

ANT / 9.9
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-1KF1

-1KF2
-1KF3
-1KF4
-1KF5
-1KF6
-1KF7

-11KF1

-17KF2

-17KF1

-5TB1

-3FA1

-5FC2

-1FB1

-1Q
A1

-2FC1

-5S1 -5SF2 -5SF3

-16KF1
-16KF3
-16KF4
-16KF5
-16KF7
-5FC1

-5FC3
-16KF2
-16KF6 -XF13

-XF14
-XF15

-1FC1

-XD
2

-XD
2

-XF13 -XF14 -XF15

-XD
11

-XD11

Zuleitung
NSHV / NAP
max. 70mm²

Für XD11:
maximaler Querschnitt: 70 mm²

(feindrähtiger Leiter)

-1QA1

für ext. Kom.
vorgesehen Ethernet-

leitung
zum NAP

Ethernet-
leitung zum

nachfolgenden
scalebloc

Kommunikationschnittstelle
für Trumpf-Inverter und BMS

-17KF2

RJ45 RJ45 RJ45 L1 L2 L3 N PE

1000 V
5G50
NYY

BUBN BK GY GNYE

25
BK

25
BK

25
BK

25
GNYE

25
BU

N

531

PE

ETHERNET
ERDKABEL

ETHERNET
ERDKABEL

2

4
K5510.x
-W12

K5510.x
-W16

L1
_I

NV
/4

.6
.5

L2
_I

NV
/4

.6
.5

L3
_I

NV
/4

.6
.5

PE
_I

NV
/4

.6
.6

N_
IN

V
/4

.6
.6

KOM_PG

KO
M

_N
AP

/

KO
M

_N
F

/

KO
M

_I
NV

/4
.6

.3

KO
M

_B
M

S
/5

.4
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Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

PENTAIR
Type:
Cooling power:
Heating power:
Rated current:
Volume air flow: 

VA144025GxxxS
4070 W (@ L35/L35)
2000 W
10,5 A
870 m³/h

Rearside

PO
W

ER
PR

ES
SU

RE
SE

N
SO

R

23°

16°

Cooling Setpoint: 23 °C
Cooling truns on at: 28 °C

Heating setpoint: 16 °C
Heating truns off at: 21 °C

Wago-Klemmen

-3GQ1

L1

N

PE

COM (RED)

NC (BLUE)

NO (YELLOW)

300/500 V
3G1,5
6,5 m

ÖLFLEX® CLASSIC 100
-W2

BN BU GNYE 300/500 V
3x1

6,5 m
ÖLFLEX® CLASSIC 110

-W6

1 2

RED

BLUE

L1
_K

LI
M

A
/1

.4

N_
KL

IM
A

/1
.4

PE
_K

LI
M

A
/1

.4

DS
_K

L_
1

/1
.4

DS
_K

L_
2

/1
.4
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RS485
RJ45

Verdrahtung SysControl (Draufsicht)

24V

Ethernet 1 Ethernet 2

TRUMPF SysControl

-4AF1
/4.6.3

SysControl
Trumpf TruConvert

+ -

+-

2,5
BU

2,5
BUWH

KO
M

_S
YS

C
/

4.
3.

1

KO
M

_I
NV

/ SY
SC

_2
4V

/
4.

5.
1

SY
SC

_0
V

/
4.

5.
2
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Draufsicht Umrichterhalterung

Endklammer rechts und ABB Komponenten
auf erhöhter Hutschiene

1

+ + - - L1 L2 L2 L3 L3L1 N N PE PE

ABB S204-C1 ABB ESB40-40N-01

1
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Stromlaufplan

TRUMPF TruConvert
25 kVA
37 A

Type:
Power: 
Rated current:

Interne Verdrahtung Wechselrichter 1

OUT IN
SLAVE

24V

M
ai

ns

DC LINK

Contactor Mains Measurement

NSGAFöU 16 eigensichere
Leitung verwenden

-4TB1
/4.6.3

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

+

16
BK

2,5
BU

2,5

PE

+ - 1 2 L1 L2 L3 N PE

L1

L2

L3

N

PE

L1 L1 L2 L2 L3 L3+ + - - N N PE PE-4X1 24V 0V

A1

A2
-4Q1

1 2 .7
3 4 .7
5 6 .8
7 8 .8

1SAE341111R0140

1

2
-4Q1

.6

3

4

5

6

7

8

2,5
BU_WH

2,5
BU

16
BK

1

2

3

4

5

6

7

8

-4F1

2,5
BU

16
BK

16
BK

16
GNYE

2,5
BU_WH25

BK
25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

1,5
BK

1,5
BK

1,5
BK

1,5
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

16
BK

16
BK

16
BK

16
BK

KO
M

_S
YS

C
/

4.
1.

4

IN
V2

_2
4V

/
4.

4.
1

IN
V2

_0
V

/
4.

4.
1

KO
M

_I
NV

2
/

4.
4.

1

IN
V2

_D
C+

/
4.

4.
2

IN
V2

_D
C-

/
4.

4.
2

IN
V2

_L
1

/
4.

4.
2

IN
V2

_L
2

/
4.

4.
2

IN
V2

_L
3

/
4.

4.
3

IN
V2

_N
/

4.
4.

3

IN
V2

_P
E

/
4.

4.
3

L1
_I

NV
/ L2

_I
NV

/ L3
_I

NV
/ PE

_I
NV

/

N_
IN

V
/24
V_

IN
V

/

0V
_I

NV
/
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TRUMPF TruConvert
25 kVA
37 A

Type:
Power: 
Rated current:

Interne Verdrahtung Wechselrichter 2
(optional)

OUT IN
SLAVE

24V

M
ai

ns

DC LINK

Contactor Mains Measurement

NSGAFöU 16 eigensichere
Leitung verwenden

-4TB2
/4.6.3

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

+
PE

+ - 1 2 L1 L2 L3 N PE

L1

L2

L3

N

PE

L1 L1 L2 L2 L3 L3+ + - - N N PE PE-4X2 24V 0V

A1

A2
-4Q2

1 2 .7
3 4 .7
5 6 .8
7 8 .8

1SAE341111R0140

1

2
-4Q2

.6

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

-4F2

16
BK

16
BK

16
BK

2,5
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2,5 2,5
BU_WH
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16
BK

2,5
BU16

GNYE
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25
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M

_I
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2
/

4.
3.

1

IN
V3

_2
4V

/
4.

5.
1
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V3

_0
V

/
4.

5.
1
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M

_I
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3
/

4.
5.

1

IN
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_D
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/
4.

5.
2
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/
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5.
2
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1

/
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2
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V3
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2

/
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2
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_L
3

/
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/
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3

IN
V2

_L
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TRUMPF TruConvert
25 kVA
37 A

Type:
Power: 
Rated current:

Interne Verdrahtung Wechselrichter 3
(optional)

OUT IN
SLAVE

24V

M
ai

ns

DC LINK

Contactor Mains Measurement

Zu
r B

at
te

rie

Zu
r B

at
te

rie

NSGAFöU 16 eigensichere
Leitung verwenden

-4TB3
/4.6.3

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

+
PE

+ - 1 2 L1 L2 L3 N PE

L1

L2

L3

N

PE

L1 L1 L2 L2 L3 L3+ + - - N N PE PE-4X3 24V 0V

A1

A2
-4Q3

1 2 .7
3 4 .7
5 6 .8
7 8 .8

1SAE341111R0140

1

2
-4Q3

.6

3

4

5

6

7

8

1
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3

4

5
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7

8
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2,5
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16
BK
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GNYE
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BU_WH25
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25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

1,5
BK

1,5
BK

1,5
BK

1,5
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BK

16
BK

16
BK

16
BK

16
BK

KO
M

_I
NV

3
/

4.
4.

1

SY
SC

_2
4V

/
4.

1.
4

SY
SC

_0
V

/
4.

1.
4

DC
_+

/

DC
_-

/

IN
V3

_L
1

/
4.

4.
2

IN
V3

_L
2

/
4.

4.
3

IN
V3

_L
3

/
4.

4.
3

IN
V3

_P
E

/
4.

4.
3

IN
V3

_N
/

4.
4.

3IN
V3

_2
4V

/
4.

4.
1

IN
V3

_0
V

/
4.

4.
2

IN
V3

_D
C-

/
4.

4.
2

IN
V3

_D
C+

/
4.

4.
2

EN
D_

R
/
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Name

5

&EFS scalebloc
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

Frontseitige 
Verdrahtung 
der Wechselrichter

-4X3
Interface Inverter 3

IN
SLAVE

-4X2
Interface Inverter 2

IN
SLAVE

-4X1
Interface Inverter 1

IN
SLAVE

ETHERNET
1

ETHERNET
2

OUT

OUT

OUT

OUT

optional

0,5 m
YE
ETHERNET

24V 0V +

+

-

-

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE

24V 0V

24V 0V +

+

-

-

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE

24V 0V

24V 0V +

+

-

-

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE

24V 0V

+ - PE

-4AF1
/4.1.0

SysControl
Trumpf TruConvert

-4TB1
/4.3.1

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

-4TB2
/4.4.1

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

-4TB3
/4.5.1

25 kVA
Trumpf

Tru Convert

2,5
250 mm
BU

2,5
250 mm
BUWH

16
250 mm
BK

16
250 mm
BK

25
250 mm
BK

25
250 mm
BK

25
250 mm
BK

25
250 mm
BU

25
250 mm
GNYE

25
250 mm
GNYE

25
250 mm
BU

25
250 mm
BK

25
250 mm
BK

25
250 mm
BK

16
250 mm
BK

16
250 mm
BK

2,5
250 mm
BUWH

2,5
250 mm
BU

2,5
550 mm
BU

2,5
550 mm
BUWH

2,5
BUWH

2,5
BU

16
BK

16
BK

25
BK

25
BK

25
BK

25
BU

25
GNYE

0,5 m
WH
ETHERNET

0,5 m
WH
ETHERNET

0,5 m
WH
ETHERNET

L1
_I

NV
/

2.
3

L2
_I

NV
/

2.
3

L3
_I

NV
/

2.
3

PE
_I

NV
/

2.
424

V_
IN

V
/

1.
4

0V
_I

NV
/

1.
4KO

M
_I

NV
/

2.
1

N_
IN

V
/

2.
3

DC
_-

/
5.

2

DC
_+

/
5.

5

END_R
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Name

5

&EFS scalebloc
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

AUX PWR IN

RACK COMM

FAN PWR IN

CANA CANB TCP/IP AUX PWR IN

Master / System BMS

RS485

MODULE
COMM

FAN PWR OUT

-5KF1
BMS

B-

P- P+

B+

16 mm²
BK
NSGAFÖU

RDBKRD BK

25 mm²
BK

25 mm²
BK

0,5m
GN
ETHERNET

-5KF2
BMS

4 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
BK

RDBK

16 mm²
BK
NSGAFÖU

DC_-
4.6.4

DC_+
4.6.4

24
V_

BM
S

/
1.

4
0V

_B
M

S
/

1.
4

24
V_

FA
N

/
1.

4

0V
_F

AN
/

1.
4

DC_BAT_-
7.5

DC_BAT_+
7.7

AB
SC

HL
US

SW
ID

ER
ST

AN
D

/

KO
M

_B
M

S
/

2.
0

CO
M

M
_B

AT
/

7.
5

FA
N_

BA
T_

1
/

7.
6

24
V_

M
BM

S
/

1.
4

0V
_M

BM
S

/
1.

4
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&EFS scalebloc
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB1
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB2
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB4
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB5
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB6
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB7
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB8
100 Ah

+
-

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB9
100 Ah

+
-

Batteriemodule im 19"
Brandschutzrack

1

2

4

5

6

7

8

9

Die Andordnung der Module bezieht sich
auf einen Schaltschrank mit dem Klimgerät
auf der rechten Seite. Befindet sich das Klimagerät
links, ist die Anordnung in der Mitte zu spiegeln.

COMM
IN

COMM
OUT

FAN
PWR

-7GB3
100 Ah

+
- 3

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung 80 cm
BK

80 cm

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung
25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 300 cm
BK

25 mm² / 38 cm
BK

25 mm² / 300 cm
BK

30 cm 30 cm 

30 cm 30 cm 

30 cm 30 cm 

30 cm 30 cm 

30 cm 30 cm 

30 cm 30 cm 

Kombileitung

25 mm² / 300 cm
BK

300 cm 30 cm 

25 mm² / 63 cm
BK

25 mm² / 63 cm
BK

Kombileitung
300 cm 300 cm 25 mm² / 300 cm

BK

CO
M

M
_B

AT
/

5.
2

FA
N_

BA
T_

1
/

5.
3

DC
_B

AT
_-

/
5.

1

DC
_B

AT
_+

/
5.

6
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&EFS scalebloc
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

smoke
detector

ESSER
ES Detect
O-800371

mounting
base with

relais contactESSER
805591

C3 EM2
11 12-8FM1

LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC RD

-8SG1
98 dB

Werma
X1 X2 X3

300/500 V
4G1
4 m

ÖLFLEX® CLASSIC 110
-W3

1 2 3 300/500 V
4G1
5 m

ÖLFLEX® CLASSIC 110
-W4

1 32

1,5
SW

RM
_1

/1
.4

RM
_2

/1
.4

RM
_3

/1
.4

SG
_1

/1
.4

SG
_2

/1
.4

SG
_3

/1
.4
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&EFS scalebloc
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Stromlaufplan

Temp.-Messung
Mittelsteg oben 

Temp.-Messung
Mittelsteg mittig

Dachantenne
RS PRO Switch

0-10V/4-20mA

rH-Messung
Hinter CS

Temp.-Messung 3
Hinter CS

300/500 V
3G1,5

5 m
ÖLFLEX® CLASSIC 100

-W1

BN BU GNYE

1 2 PE

-9XD1
16 A

Steckdose

300/500 V
3x1
4 m

ÖLFLEX® CLASSIC 110
-W5

1 2

13 14

21 22

-9SF1
Türkontaktschalter

Eaton

2x0,14
4 m

Temp.-Sensor
-W7

2x0,14
4 m

Temp.-Sensor
-W8

1 2

-9BA1
1 2

-9BA2

BK BK BK BK

-9KK1
Weletec
Antenne

5 m
Koaxalkabel

1

24V 0V OP1 OP2
-15BM5

L1
_S

TE
CK

/1
.4

N_
ST

EC
K

/1
.4

PE
_S

TE
CK

/1
.4

TU
KO

_1
/1

.4

TU
KO

_2
/1

.4

PT
_O

1
/1

.4

PT
_O

2
/1

.4

PT
_M

1
/1

.4

PT
_M

2
/1

.4

AN
T

/1
.3

PT
RH

_2
4V

/1
.4

PT
RH

_0
V

/1
.4

PT
RH

_T
/1

.4

PT
RH

_R
H

/1
.4
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Artikelnummer
Bezeichnung

Artikelstückliste
Typnummer

Hersteller Funktionstext

MengeBetriebsmittelkennzeichen

Platzierung ME

[Hoppecke]_Artikelstückliste

Variante

Bestellnummer

SAP - Nr.

0
&EFS+A1=SB/1.4;&EFS+A1=SB/5.2;&EFS+A1=SB/5.3 Kombileitung

0
&EFS+A1=SB/4.2.0

1
&EFS+A1=SB/2.3 LAPP

LAPP.15500833
15500833M
NYYNYY 5G16

2
&EFS+A1=SB/4.2.0;&EFS+A1=SB/4.2.9 WAGO Kontakttechnik GmbH

WAGO.249-117
249-117Stück
249-117

10 mm breit
Schraubenlose Endklammer

1
&EFS+A1=SB/4.2.6 ABB Stotz-Kontakt GmbH

ABB.2CDS254001R0014
2CDS254001R0014PCE
S204-C1Sicherungsautomat - S200 - 4P - C - 1 A

1
WAGO Kontakttechnik GmbH

WAGO.2002-1493
2002-1493Stück
2002-1493Trennwand

&EFS+A1=SB/4.2.1 2 mm dick

2
WAGO Kontakttechnik GmbH

WAGO.2202-1401
2202-1401Stück
2202-14014-Leiter-Durchgangsklemme

&EFS+A1=SB/4.2.1

1
LAPP

LAPP.00100644
00100644M
ÖLFLEX® CLASSIC 100ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5

&EFS+A1=SB/9.0

W1

1
LAPP

LAPP.00100644
00100644M
ÖLFLEX® CLASSIC 100ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5

&EFS+A1=SB/3.6

W2

1W3
&EFS+A1=SB/8.1 LAPP

LAPP.1119204
1119204M
ÖLFLEX® CLASSIC 110ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1

1W4
&EFS+A1=SB/8.4 LAPP

LAPP.1119204
1119204M
ÖLFLEX® CLASSIC 110ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1

1W5
&EFS+A1=SB/9.2 LAPP

LAPP.1119853
1119853M
ÖLFLEX® CLASSIC 110ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1

1W6
&EFS+A1=SB/3.8 LAPP

LAPP.1119853
1119853M
ÖLFLEX® CLASSIC 110ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1

0W7
&EFS+A1=SB/9.4

0W8
&EFS+A1=SB/9.5

0W12
&EFS+A1=SB/2.1 Patchkabel

0W16
&EFS+A1=SB/2.1 =

0=SB+A1-4AF1
&EFS+A1=SB/4.1.0;&EFS+A1=SB/4.6.3
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&EPC

M-KAHRS

Stückliste

Artikelnummer
Bezeichnung

Artikelstückliste
Typnummer

Hersteller Funktionstext

MengeBetriebsmittelkennzeichen

Platzierung ME

[Hoppecke]_Artikelstückliste

Variante

Bestellnummer

SAP - Nr.

2=SB+A1-4AF1
&EFS+A1=SB/4.1.4 WAGO Kontakttechnik GmbH

WAGO.826-160
826-160Stück
826-160Anreihbare Durchführungsmittelklemme

Rastermaß 7 mm / 0.276 in

1=SB+A1-9BA1
&EFS+A1=SB/9.4

SE.TM1STNTCRN52015
TM1STNTCRN52015PCE
TM1STNTCRN52015Temperaturfühler NTC 1,5m IP68 5x20 -50 110 ° C Grau

1=SB+A1-9BA2
&EFS+A1=SB/9.6

SE.TM1STNTCRN52015
TM1STNTCRN52015PCE
TM1STNTCRN52015Temperaturfühler NTC 1,5m IP68 5x20 -50 110 ° C Grau

1=SB+A1-15BM5
&EFS+A1=SB/9.6

RSC.312-2939

1=SB+A1-4F1
&EFS+A1=SB/4.3.5 ABB Stotz-Kontakt GmbH

ABB.2CDS254001R0014
2CDS254001R0014PCE
S204-C1Sicherungsautomat - S200 - 4P - C - 1 A

1=SB+A1-4F2
&EFS+A1=SB/4.4.5 ABB Stotz-Kontakt GmbH

ABB.2CDS254001R0014
2CDS254001R0014PCE
S204-C1Sicherungsautomat - S200 - 4P - C - 1 A

1=SB+A1-4F3
&EFS+A1=SB/4.5.5 ABB Stotz-Kontakt GmbH

ABB.2CDS254001R0014
2CDS254001R0014PCE
S204-C1Sicherungsautomat - S200 - 4P - C - 1 A

0=SB+A1-8FM1
&EFS+A1=SB/8.1

0=SB+A1-7GB1
&EFS+A1=SB/7.5

0=SB+A1-7GB2
&EFS+A1=SB/7.5

0=SB+A1-7GB3
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB4
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB5
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB6
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB7
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB8
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-7GB9
&EFS+A1=SB/7.0

0=SB+A1-3GQ1
&EFS+A1=SB/3.1;&EFS+A1=SB/3.7
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[Hoppecke]_Artikelstückliste

Variante

Bestellnummer

SAP - Nr.

0=SB+A1-5KF1
&EFS+A1=SB/5.1

0=SB+A1-5KF2
&EFS+A1=SB/5.1

0=SB+A1-9KK1
&EFS+A1=SB/9.9

1=SB+A1-4Q1
&EFS+A1=SB/4.3.6

1SAE341111R0140

1=SB+A1-4Q2
&EFS+A1=SB/4.4.6

1SAE341111R0140

1=SB+A1-4Q3
&EFS+A1=SB/4.5.6

1SAE341111R0140

0=SB+A1-9SF1
&EFS+A1=SB/9.2

0=SB+A1-8SG1
&EFS+A1=SB/8.4

0=SB+A1-4TB1
&EFS+A1=SB/4.3.1;&EFS+A1=SB/4.6.3

0=SB+A1-4TB2
&EFS+A1=SB/4.4.1;&EFS+A1=SB/4.6.3

0=SB+A1-4TB3
&EFS+A1=SB/4.5.1;&EFS+A1=SB/4.6.3

4
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X1 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.3;&EFS+A1=SB/4.2.4

2
Phoenix Contact

PXC.3212065
3212065Stück

=SB+A1-X1 PTPOWER 35 BUHochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.5

2
Phoenix Contact

PXC.3212066
3212066Stück

=SB+A1-X1 PTPOWER 35-PESchutzleiter-Reihenklemme
&EFS+A1=SB/4.2.6

1
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X2 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.3

1
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X3 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.2

1
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X4 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.2

1=SB+A1-X5
&EFS+A1=SB/4.2.2 Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück
PTPOWER 35Hochstromklemme
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Variante

Bestellnummer

SAP - Nr.

1
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X6 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.1

1
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-X7 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.2.1

2
Phoenix Contact

PXC.3209578
3209578Stück

=SB+A1-4X1 PT 2,5-QUATTRODurchgangsklemme
&EFS+A1=SB/4.3.1

10
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-4X1 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.3.2;&EFS+A1=SB/4.3.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212065
3212065Stück

=SB+A1-4X1 PTPOWER 35 BUHochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.3.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212066
3212066Stück

=SB+A1-4X1 PTPOWER 35-PESchutzleiter-Reihenklemme
&EFS+A1=SB/4.3.3

2
Phoenix Contact

PXC.3209578
3209578Stück

=SB+A1-4X2 PT 2,5-QUATTRODurchgangsklemme
&EFS+A1=SB/4.4.1

10
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-4X2 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.4.2;&EFS+A1=SB/4.4.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212065
3212065Stück

=SB+A1-4X2 PTPOWER 35 BUHochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.4.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212066
3212066Stück

=SB+A1-4X2 PTPOWER 35-PESchutzleiter-Reihenklemme
&EFS+A1=SB/4.4.3

2
Phoenix Contact

PXC.3209578
3209578Stück

=SB+A1-4X3 PT 2,5-QUATTRODurchgangsklemme
&EFS+A1=SB/4.5.1

10
Phoenix Contact

PXC.3212064
3212064Stück

=SB+A1-4X3 PTPOWER 35Hochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.5.2;&EFS+A1=SB/4.5.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212065
3212065Stück

=SB+A1-4X3 PTPOWER 35 BUHochstromklemme
&EFS+A1=SB/4.5.3

2
Phoenix Contact

PXC.3212066
3212066Stück

=SB+A1-4X3 PTPOWER 35-PESchutzleiter-Reihenklemme
&EFS+A1=SB/4.5.3

0=SB+A1-9XD1
&EFS+A1=SB/9.0



Blatt
Blatt Σ 

scalebloc (Master)
Bearb.

&EPC/4

Freigabe
REV012

P-FUNKE

04.05.2023

+

Datum

Datum

Ersetzt durch

Kabelübersicht : W1 - W16

1

Änderung

0 76

Gepr.
Ersatz von

8 93

27

&EMZ+A1/1

4

31.05.2023

1

2

=

Name

5

&EMB

M-KAHRS

Kabelübersicht

AdernKabelbezeichnung Längebis Funktionstextvon Kabeltyp

Kabelübersicht [Hoppecke]_Kabelübersicht

W1 =SB+A1-9XD1 ÖLFLEX® CLASSIC 100 3G 5

W2 =SB+A1-3GQ1 ÖLFLEX® CLASSIC 100 3G 6,5

W3 =SB+A1-8FM1 ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G 4

W4 =SB+A1-8SG1 ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G 5

W5 =SB+A1-9SF1 ÖLFLEX® CLASSIC 110 3 4

W6 =SB+A1-3GQ1 ÖLFLEX® CLASSIC 110 3 6,5

W7 =SB+A1-9BA1 Temp.-Sensor 2 4

W8 =SB+A1-9BA2 Temp.-Sensor 2 4

W12 =SB+A1-5KF2 K5510.x 8 Patchkabel

W16 =SB+A1-4AF1 K5510.x 8 =



Blatt
Blatt Σ 

scalebloc (Master)
Bearb.

&EMB+/1

Freigabe
REV012

P-FUNKE

04.05.2023

+

Datum

Datum

Ersetzt durch

A1
Klemmenplan =SB+A1-4X1

1

Änderung

0 76

Gepr.
Ersatz von

8 93

27

2

4

26.07.2021

1

2

=

Name

5

&EMZ
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Klemmen- und Steckerplan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Funktionstext

Bezeichnung
(Quelle)

Anschluss

Klem
m

enbez.

Brücken

SPS-Anschluss

Bezeichnung
(Ziel)

Anschluss

1 Seite / Spalte

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

210111110987654321 9 8 7 6 5 4 3

Klemmenplan [Hoppecke]_Klemmenplan

Leiste

=SB+A1-4X1

=SB-4Q1 A2 0V =SB-4TB1 - &EFS=SB/4.3.1

=SB-4TB1 1 24V =SB-4TB1 + &EFS=SB/4.3.1

L1 =SB-4F1 1 &EFS=SB/4.3.2

=SB-4X2 L1:2 L1 =SB-4Q1 1 &EFS=SB/4.3.2

L2 =SB-4F1 3 &EFS=SB/4.3.2

=SB-4X2 L2:2 L2 =SB-4Q1 3 &EFS=SB/4.3.3

L3 =SB-4F1 5 &EFS=SB/4.3.3

=SB-4X2 L3:2 L3 =SB-4Q1 5 &EFS=SB/4.3.3

+ =SB-4TB1 + &EFS=SB/4.3.2

=SB-4X2 +:2 + &EFS=SB/4.3.2

- =SB-4TB1 &EFS=SB/4.3.2

=SB-4X2 -:2 - &EFS=SB/4.3.2

N =SB-4F1 7 &EFS=SB/4.3.3

=SB-4X2 N:2 N =SB-4Q1 7 &EFS=SB/4.3.3

PE &EFS=SB/4.3.3

=SB-4X2 PE:2 PE =SB-4TB1 PE &EFS=SB/4.3.3



Blatt
Blatt Σ 

scalebloc (Master)
Bearb.

1

Freigabe
REV012

P-FUNKE

04.05.2023

+

Datum

Datum

Ersetzt durch

A1
Klemmenplan =SB+A1-4X2

1

Änderung

0 76

Gepr.
Ersatz von

8 93

27

3

4

26.07.2021

2

2

=

Name

5

&EMZ
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Klemmen- und Steckerplan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Funktionstext

Bezeichnung
(Quelle)

Anschluss

Klem
m

enbez.

Brücken

SPS-Anschluss

Bezeichnung
(Ziel)

Anschluss

1 Seite / Spalte

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

210111110987654321 9 8 7 6 5 4 3

Klemmenplan [Hoppecke]_Klemmenplan

Leiste

=SB+A1-4X2

=SB-4X1 0V:4 0V =SB-4TB2 - &EFS=SB/4.4.1

=SB-4X1 24V:4 24V =SB-4TB2 + &EFS=SB/4.4.1

=SB-4X1 L1:2 L1 =SB-4F2 1 &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X3 L1:2 L1 =SB-4Q2 1 &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X1 L2:2 L2 =SB-4F2 3 &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X3 L2:2 L2 =SB-4Q2 3 &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X1 L3:2 L3 =SB-4F2 5 &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X3 L3:2 L3 =SB-4Q2 5 &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X1 +:2 + =SB-4TB2 + &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X3 +:2 + &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X1 -:2 - =SB-4TB2 &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X3 -:2 - &EFS=SB/4.4.2

=SB-4X1 N:2 N =SB-4F2 7 &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X3 N:2 N =SB-4Q2 7 &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X1 PE:2 PE &EFS=SB/4.4.3

=SB-4X3 PE:2 PE =SB-4TB2 PE &EFS=SB/4.4.3



Blatt
Blatt Σ 

scalebloc (Master)
Bearb.

2

Freigabe
REV012

P-FUNKE

04.05.2023

+

Datum

Datum

Ersetzt durch

A1
Klemmenplan =SB+A1-4X3

1

Änderung

0 76

Gepr.
Ersatz von

8 93

27

&EMA+/1

4

26.07.2021

3

2

=

Name

5

&EMZ
Schaltschrank (Master)

M-KAHRS

Klemmen- und Steckerplan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Funktionstext

Bezeichnung
(Quelle)

Anschluss

Klem
m

enbez.

Brücken

SPS-Anschluss

Bezeichnung
(Ziel)

Anschluss

1 Seite / Spalte

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

210111110987654321 9 8 7 6 5 4 3

Klemmenplan [Hoppecke]_Klemmenplan

Leiste

=SB+A1-4X3

=SB-4X2 0V:4 0V =SB-4TB3 - &EFS=SB/4.5.1

=SB-4X2 24V:4 24V =SB-4TB3 + &EFS=SB/4.5.1

=SB-4X2 L1:2 L1 =SB-4F3 1 &EFS=SB/4.5.2

L1 =SB-4Q3 1 &EFS=SB/4.5.2

=SB-4X2 L2:2 L2 =SB-4F3 3 &EFS=SB/4.5.2

L2 =SB-4Q3 3 &EFS=SB/4.5.3

=SB-4X2 L3:2 L3 =SB-4F3 5 &EFS=SB/4.5.3

L3 =SB-4Q3 5 &EFS=SB/4.5.3

=SB-4X2 +:2 + =SB-4TB3 + &EFS=SB/4.5.2

+ &EFS=SB/4.5.2

=SB-4X2 -:2 - =SB-4TB3 &EFS=SB/4.5.2

- &EFS=SB/4.5.2

=SB-4X2 N:2 N =SB-4F3 7 &EFS=SB/4.5.3

N =SB-4Q3 7 &EFS=SB/4.5.3

=SB-4X2 PE:2 PE &EFS=SB/4.5.3

PE =SB-4TB3 PE &EFS=SB/4.5.3



Blatt
Blatt Σ 

scalebloc (Master)
Bearb.

&EMZ+A1/3

Freigabe
REV012

P-FUNKE

04.05.2023

+

Datum

Datum

Ersetzt durch

Verbindungsliste : ETHERNET - NSGAFÖU

1

Änderung

0 76

Gepr.
Ersatz von

8 93

27

4

31.05.2023

1

2

=

Name

5

&EMA

M-KAHRS

Verbindungsliste

Farbe

Verbindungsliste
Ø

[Hoppecke]_Verbindungsliste

LängeZielQuelle Seite Ziel Verbindung Materialbezeichnung
Material-Nr.

Kabel
Material-Nr.

Quelle
Material-Nr.

Ziel Seite Quelle
nur interner Gebrauch nur interner Gebrauch nur interner Gebrauch

&EFS+A1=SB/5.2=SB+A1-5KF2ETHERNET GN0,5m mm²4 &EFS+A1=SB/2.1
&EFS+A1=SB/4.6.3=SB+A1-4AF1ETHERNET YE0,5 m mm²2 &EFS+A1=SB/2.1
&EFS+A1=SB/3.5=SB+A1-3GQ1:NC (BLUE)BLUE BK1,5 mm²=SB+A1-3GQ1 &EFS+A1=SB/3.7
&EFS+A1=SB/3.5=SB+A1-3GQ1:COM (RED)RED BK1,5 mm² &EFS+A1=SB/3.7=SB+A1-3GQ1
&EFS+A1=SB/4.6.4=SB+A1-4TB2ETHERNET WH0,5 m mm²=SB+A1-4TB1 &EFS+A1=SB/4.6.3
&EFS+A1=SB/4.6.4=SB+A1-4TB3ETHERNET WH0,5 m mm²=SB+A1-4TB2 &EFS+A1=SB/4.6.3
&EFS+A1=SB/4.6.4=SB+A1-4TB1ETHERNET WH0,5 m mm²=SB+A1-4AF1 &EFS+A1=SB/4.6.7

270 mm &EFS+A1=SB/4.6.4=SB+A1-4TB1:-NSGAFÖU BK16 mm²=SB+A1-5KF1:P- &EFS+A1=SB/5.2
450 mm &EFS+A1=SB/4.6.4=SB+A1-4TB1:+NSGAFÖU BK16 mm²=SB+A1-5KF1:P+ &EFS+A1=SB/5.5
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	-W1
	Allpolig
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	-W2
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/3.6


	-W3
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/8.1


	-W4
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/8.4


	-W5
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.2


	-W6
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/3.8


	-W7
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.4


	-W8
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.5


	-W12
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/2.1


	-W16
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/2.1




	=SB scalebloc
	+A1 Schaltschrank (Master)
	AF
	-4AF1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/4.1.0
	&EFS+A1=SB/4.6.3
	+    &EFS+A1=SB/4.1.2
	+    &EFS+A1=SB/4.6.6
	-    &EFS+A1=SB/4.1.2
	-    &EFS+A1=SB/4.6.6
	PE    &EFS+A1=SB/4.6.7
	+    &EFS+A1=SB/4.1.4
	-    &EFS+A1=SB/4.1.4
	&EFS+A1=SB/4.1.1
	&EFS+A1=SB/4.1.4
	&EFS+A1=SB/4.6.4
	&EFS+A1=SB/4.6.7



	BA
	-9BA1
	Allpolig
	1;2    &EFS+A1=SB/9.4


	-9BA2
	Allpolig
	1;2    &EFS+A1=SB/9.6



	BM
	-15BM5
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.6
	0V    &EFS+A1=SB/9.7
	24V    &EFS+A1=SB/9.6
	OP1    &EFS+A1=SB/9.7
	OP2    &EFS+A1=SB/9.8



	F
	-4F1
	Allpolig
	1;2;3;4;5;6;7;8    &EFS+A1=SB/4.3.5


	-4F2
	Allpolig
	1;2;3;4;5;6;7;8    &EFS+A1=SB/4.4.5


	-4F3
	Allpolig
	1;2;3;4;5;6;7;8    &EFS+A1=SB/4.5.5



	FM
	-8FM1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/8.1
	11    &EFS+A1=SB/8.2
	12    &EFS+A1=SB/8.2
	C3    &EFS+A1=SB/8.1
	EM2    &EFS+A1=SB/8.1
	&EFS+A1=SB/8.2



	GB
	-7GB1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.5
	+    &EFS+A1=SB/7.7
	-    &EFS+A1=SB/7.5
	&EFS+A1=SB/7.6


	-7GB2
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.5
	+    &EFS+A1=SB/7.7
	-    &EFS+A1=SB/7.5
	&EFS+A1=SB/7.6


	-7GB3
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB4
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB5
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB6
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB7
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB8
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2


	-7GB9
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/7.0
	+    &EFS+A1=SB/7.3
	-    &EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.1
	&EFS+A1=SB/7.2



	GQ
	-3GQ1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/3.1
	COM (RED)    &EFS+A1=SB/3.5
	L1    &EFS+A1=SB/3.5
	N    &EFS+A1=SB/3.5
	NC (BLUE)    &EFS+A1=SB/3.5
	NO (YELLOW)    &EFS+A1=SB/3.5
	PE    &EFS+A1=SB/3.5
	&EFS+A1=SB/3.7



	KF
	-5KF1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/5.1
	B+    &EFS+A1=SB/5.6
	B-    &EFS+A1=SB/5.1
	P+    &EFS+A1=SB/5.5
	P-    &EFS+A1=SB/5.2
	&EFS+A1=SB/5.2
	&EFS+A1=SB/5.3
	&EFS+A1=SB/5.4
	&EFS+A1=SB/5.5


	-5KF2
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/5.1
	&EFS+A1=SB/5.2
	&EFS+A1=SB/5.3
	&EFS+A1=SB/5.4



	KK
	-9KK1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.9



	Q
	-4Q1
	Allpolig
	A1;A2    &EFS+A1=SB/4.3.6
	1;2    &EFS+A1=SB/4.3.7
	3;4    &EFS+A1=SB/4.3.7
	5;6    &EFS+A1=SB/4.3.8
	7;8    &EFS+A1=SB/4.3.8


	-4Q2
	Allpolig
	A1;A2    &EFS+A1=SB/4.4.6
	1;2    &EFS+A1=SB/4.4.7
	3;4    &EFS+A1=SB/4.4.7
	5;6    &EFS+A1=SB/4.4.8
	7;8    &EFS+A1=SB/4.4.8


	-4Q3
	Allpolig
	A1;A2    &EFS+A1=SB/4.5.6
	1;2    &EFS+A1=SB/4.5.7
	3;4    &EFS+A1=SB/4.5.7
	5;6    &EFS+A1=SB/4.5.8
	7;8    &EFS+A1=SB/4.5.8



	SF
	-9SF1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/9.2
	13;14    &EFS+A1=SB/9.2
	21;22    &EFS+A1=SB/9.2
	&EFS+A1=SB/9.3



	SG
	-8SG1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/8.4
	X1    &EFS+A1=SB/8.4
	X2    &EFS+A1=SB/8.4
	X3    &EFS+A1=SB/8.5



	TB
	-4TB1
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/4.3.1
	&EFS+A1=SB/4.6.3
	0V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	1    &EFS+A1=SB/4.3.6
	2    &EFS+A1=SB/4.3.6
	24V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	+    &EFS+A1=SB/4.3.3
	+    &EFS+A1=SB/4.3.4
	+    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.3.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L1    &EFS+A1=SB/4.3.6
	L1    &EFS+A1=SB/4.3.8
	L1    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L2    &EFS+A1=SB/4.3.6
	L2    &EFS+A1=SB/4.3.8
	L2    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L3    &EFS+A1=SB/4.3.7
	L3    &EFS+A1=SB/4.3.8
	L3    &EFS+A1=SB/4.6.5
	N    &EFS+A1=SB/4.3.7
	N    &EFS+A1=SB/4.3.8
	N    &EFS+A1=SB/4.6.6
	PE    &EFS+A1=SB/4.3.2
	PE    &EFS+A1=SB/4.3.7
	PE    &EFS+A1=SB/4.3.8
	PE    &EFS+A1=SB/4.6.6
	&EFS+A1=SB/4.3.3
	&EFS+A1=SB/4.3.6
	&EFS+A1=SB/4.3.7
	&EFS+A1=SB/4.6.4


	-4TB2
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/4.4.1
	&EFS+A1=SB/4.6.3
	0V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	1    &EFS+A1=SB/4.4.6
	2    &EFS+A1=SB/4.4.6
	24V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	+    &EFS+A1=SB/4.4.3
	+    &EFS+A1=SB/4.4.4
	+    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.4.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L1    &EFS+A1=SB/4.4.6
	L1    &EFS+A1=SB/4.4.8
	L1    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L2    &EFS+A1=SB/4.4.6
	L2    &EFS+A1=SB/4.4.8
	L2    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L3    &EFS+A1=SB/4.4.7
	L3    &EFS+A1=SB/4.4.8
	L3    &EFS+A1=SB/4.6.5
	N    &EFS+A1=SB/4.4.7
	N    &EFS+A1=SB/4.4.8
	N    &EFS+A1=SB/4.6.6
	PE    &EFS+A1=SB/4.4.2
	PE    &EFS+A1=SB/4.4.7
	PE    &EFS+A1=SB/4.4.8
	PE    &EFS+A1=SB/4.6.6
	&EFS+A1=SB/4.4.3
	&EFS+A1=SB/4.4.6
	&EFS+A1=SB/4.4.7
	&EFS+A1=SB/4.6.4


	-4TB3
	Allpolig
	&EFS+A1=SB/4.5.1
	&EFS+A1=SB/4.6.3
	0V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	1    &EFS+A1=SB/4.5.6
	2    &EFS+A1=SB/4.5.6
	24V    &EFS+A1=SB/4.6.4
	+    &EFS+A1=SB/4.5.3
	+    &EFS+A1=SB/4.5.4
	+    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.5.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.4
	-    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L1    &EFS+A1=SB/4.5.6
	L1    &EFS+A1=SB/4.5.8
	L1    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L2    &EFS+A1=SB/4.5.6
	L2    &EFS+A1=SB/4.5.8
	L2    &EFS+A1=SB/4.6.5
	L3    &EFS+A1=SB/4.5.7
	L3    &EFS+A1=SB/4.5.8
	L3    &EFS+A1=SB/4.6.5
	N    &EFS+A1=SB/4.5.7
	N    &EFS+A1=SB/4.5.8
	N    &EFS+A1=SB/4.6.6
	PE    &EFS+A1=SB/4.5.2
	PE    &EFS+A1=SB/4.5.7
	PE    &EFS+A1=SB/4.5.8
	PE    &EFS+A1=SB/4.6.6
	&EFS+A1=SB/4.5.3
	&EFS+A1=SB/4.5.6
	&EFS+A1=SB/4.5.7
	&EFS+A1=SB/4.6.4



	X
	-X1
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.3
	&EFS+A1=SB/4.2.4
	&EFS+A1=SB/4.2.5
	&EFS+A1=SB/4.2.6


	-X2
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.3


	-X3
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.2


	-X4
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.2


	-X5
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.2


	-X6
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.1


	-X7
	Schaltschrankaufbau
	&EFS+A1=SB/4.2.1


	-4X1
	Allpolig
	0V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.3.1
	24V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.3.1
	L1:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.3
	L3:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.3
	+:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.2
	-:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.2
	N:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.3
	PE:1;2    &EFS+A1=SB/4.3.3


	-4X2
	Allpolig
	0V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.4.1
	24V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.4.1
	L1:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.3
	L3:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.3
	+:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.2
	-:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.2
	N:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.3
	PE:1;2    &EFS+A1=SB/4.4.3


	-4X3
	Allpolig
	0V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.5.1
	24V:1;2;3;4    &EFS+A1=SB/4.5.1
	L1:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.2
	L2:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.3
	L3:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.3
	+:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.2
	-:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.2
	N:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.3
	PE:1;2    &EFS+A1=SB/4.5.3



	XD
	-9XD1
	Allpolig
	1;2;PE    &EFS+A1=SB/9.0
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