
L L N
X.2.1

N L L
X.2.2

* L N
X.2.3

L N
X.2.4

L N
X.2.5

L N
X.2.6

L N
X.2.7

L N
X.2.8

L N
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L N
X.2.10

L N
X.2.11

L N
X.2.12

L N
X.2.13 X.2.14

N
X.2.15
N
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-+ HL

X.1.2
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H
L

X.1.3
1

X.1.4
1

X.1.5
1
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1
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HL
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Kleinspannung

Steuerspannung

WPMSystem 
Anschlußfeld - WPM

Bus Zubehör

Bus WP

EVU Kontakt (ohne 230 V -> WP gesperrt)
230 V für Pumpenausgänge



230 V für Pumpenausgänge

Bus Zubehör

Bus WP

WPE

L L N
X.4.1

N L L
X.4.2

* L N
X.4.3

L N
X.4.4

L N
X.4.5

L N
X.4.6

L N
X.4.7

L N
X.4.8

L N
X.4.9

L N
X.4.10

L N
X.4.11

L N
X.4.12

L N
X.4.13 X.4.14

N
X.4.15
N

X.3.1
-+ HL

X.3.2
-+

H
L

X.3.3
1

X.3.4
1
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1
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+ IN
X.3.14

IN+
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X.3.18

-+
HL
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-+
HL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kleinspannung WPMSystem 
Anschlußfeld - WPE

Steuerspannung



T

Signal 1

Signal 2 T

Signal

Eingang
0-10V

12 V

T

Signal T

Signal

WPM

L L N
X.2.1

N L L
X.2.2

* L N
X.2.3

L N
X.2.4

L N
X.2.5

L N
X.2.6

L N
X.2.7

L N
X.2.8

L N
X.2.9

L N
X.2.10

L N
X.2.11

L N
X.2.12

L N
X.2.13 X.2.14

N
X.2.15
N

X.1.1
-+

X.1.2
-+

H
L

X.1.3
1

X.1.4
1

X.1.5
1

X.1.6
1

X.1.7
1

X.1.8
1

X.1.9
1

X.1.10
1

X.1.11
1

X.1.12
1 1 3

X.1.13
+ IN
X.1.14

IN+
X.1.15 X.1.16

1
X.1.17
1

X.1.18

-+

X.1.19

-+
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kleinspannung

Steuerspannung

WPMSystem 
Anschlußfeld - WPMBUS-

Wärmepumpe

BUS-
Zubehör

Strom-
versorgung

EVU-
Eingang

Pumpe
Heizkreis 1

Pumpe
Heizkreis 2

Pumpe
Heizkreis 3

Pumpen-L

Lade-
Pumpe
WP2

Pumpe
Quelle / Abtauen

Ausgang
Störung

Pumpe
Warmwasser

Pumpe
Zirkulation / 2.WE - WW

Ausgang
2.WE - HZG

Mischer
Heizkreis (HK2)

Mischer
Heizkreis
(HK3)

Ausgang
Kühlen

Fühler
Außentemp.

Fühler Rücklauf

Fühler
Vorlauf

Fühler
Mischer (HK2)

Fühler
Mischer (HK3)

Fühler
Warmwasser 1

Fühler
Quelle

Fühler
2. ext.WE

Fühler
Kühlen

Fühler
Zirkulation

Fühler FE7
SG Ready Eingang

0-10V

PWM / 0-10 V
Ausgang 1

PWM / 0-10 V
Ausgang 2

BUS-
Zubehör

BUS-
WPE

T

Signal

12 V

Lade-
Pumpe
WP1

H
L

H
L

H
L



Lade-
Pumpe
WP6

T

Signal

Eingang
0-10V

12 V

T

Signal T

Signal

Eingang
0-10V

PWM / 0-10 V
Ausgang 1

PWM / 0-10 V
Ausgang 2

T

Signal

12 V

WPE

L L N
X.4.1

N L L
X.4.2

* L N
X.4.3

L N
X.4.4

L N
X.4.5

L N
X.4.6

L N
X.4.7

L N
X.4.8

L N
X.4.9

L N
X.4.10

L N
X.4.11

L N
X.4.12

L N
X.4.13 X.4.14

N
X.4.15
N

X.3.1
-+

X.3.2
-+

H
L

H
L

X.3.3
1

X.3.4
1

X.3.5
1

X.3.6
1

X.3.7
1

X.3.8
1

X.3.9
1

X.3.10
1

X.3.11
1

X.3.12
1 1 3

X.3.13
+ IN
X.3.14

IN+
X.3.15 X.3.16

1
X.3.17
1

X.3.18

-+

X.3.19

-+
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kleinspannung WPMSystem 
Anschlußfeld - WPEBUS-

WPM

BUS-
Zubehör

Strom-
versorgung

Eingang
Schwimmbad

Pumpe
Heizkreis 4

Pumpe
Heizkreis 5

un-
belegt

Pumpen-L

Ausgang
dt 1

Ausgang
dt 2

Pumpe
Schwimmbad 1

Mischer
Heizkreis (HK4)

Mischer
Heizkreis 
(HK5)

Pumpe
Schwimmbad 2

unbelegt

Fühler 
Schwimmbad 1

Fühler
Schwimmbad 2

Fühler
Mischer (HK4)

Fühler
Mischer (HK5)

unbelegt

Fühler
dt 1.1

Fühler
dt 1.2

Fühler
dt 2.1

Fühler
dt 2.2

unbelegt

BUS-
Zubehör

BUS-
WPM

Steuerspannung

Lade-
Pumpe
WP4Lade-

Pumpe
WP3

Lade-
Pumpe
WP5

H
L

H
L


